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Проведение натурных осмотров в рамках 
судебной строительно-технической экспер-
тизы (ССТЭ) зачастую проходит в условиях 
производственного риска, что обусловлено 
особенностями объектов исследования. Это 
могут быть строящиеся здания и сооруже-
ния и участки их территорий, действующие 
производственные предприятия, объекты, 
строительство которых не завершено и/или 
находящиеся в аварийном состоянии, и т. п. 
В этой связи эксперту-строителю при про-
ведении осмотра необходимо соблюдать 
определенные требования охраны труда и 
техники безопасности.
Ряд авторов, например А.Ю. Бутырин, 
О.С. Вершинина [1, 2] и др., уделяли специ-
альное внимание вопросам охраны труда и 
техники безопасности экспертов-строителей 
при проведении экспертиз. Однако до насто-
ящего времени какие-либо унифицирован-
ные и обязательные инструкции в области 
техники безопасности государственных су-
дебных экспертов-строителей отсутствуют.
Цель данной работы – обеспечение под-
разделений ССТЭ системы Минюста Рос-
сии единой обязательной для исполнения 
инструкцией по охране труда и технике без-
опасности. Документ предназначен для го-
сударственных судебных экспертов-строи-
телей при выполнении ими натурных обсле-
дований. По мнению автора, его также могут 
использовать соответствующие специали-
сты других судебно-экспертных организа-
ций России.
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Проект инструкции разработан с учетом 
требований законодательных актов об охра-
не труда, в частности СНиП 12-03-2001 «Без-
опасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования» и ВСН 48-86 (р) «Прави-
ла безопасности при проведении обследо-
ваний жилых зданий для проектирования ка-
питального ремонта», и является развитием 
положений, изложенных в работах [1–3]. 
Инструкция по охране труда  
и технике безопасности для судебного 
эксперта-строителя
(проект)
1. Общие требования безопасности
1.1. К ССТЭ допускаются аттестованные 
работники государственных судебно-экс-
пертных учреждений, производящие иссле-
дования в порядке исполнения своих долж-
ностных обязанностей, имеющие профес-
сиональные навыки по обследованию тех-
нического состояния зданий и сооружений в 
натурных условиях, перед допуском к само-
стоятельной работе прошедшие обучение 
безопасным методам и приемам экспертно-
го обследования зданий и сооружений, ин-
структаж по охране труда и проверку знаний 
по требованиям к охране труда.
1.2. Эксперты-строители обязаны соблю-
дать требования безопасности по обеспече-
нию защиты от воздействия опасных и вред-
ных производственных факторов, связанных 
с характером работы:
– расположением рабочего места на вы-
соте;
– движущимися машинами, механизмами 
и их частями;
– повышенным напряжением в электри-
ческой цепи;
– возможностью самопроизвольного об-
рушения элементов конструкций и падения 
расположенных выше материалов и кон-
струкций.
1.3. Инструктаж проводят лица, ответ-
ственные за технику безопасности в экс-
пертном учреждении, и оформляют это до-
кументально. 
1.4. Перед обследованием строительных 
конструкций намечается план безопасного 
ведения работ как при временном прекра-
щении эксплуатации, так и без прекращения 
эксплуатации здания или отдельных его ча-
стей. План должен предусматривать меро-
приятия, исключающие возможность вне-
запного обрушения конструкций, поражения 
людей газом, током, паром, огнем, наезда 
транспорта и т. п.
1.5. Эксперты-строители, обследующие 
здание, должны быть обеспечены спецодеж-
дой и защитными средствами (касками, пер-
чатками, респираторами и т. п.). 
1.6. Эксперты-строители до проведения 
натурного осмотра объекта исследования 
при необходимости предоставляют органу 
или лицу, назначившему экспертизу, пись-
менное ходатайство об обеспечении на месте 
осмотра необходимых безопасных условий: 
наличие соответствующих средств (лест-
ниц, подмостей, страховочных поясов и т. п.) 
и работников, которые будут устанавливать 
(переносить, закреплять и т. п.) указанные 
средства. В случае неудовлетворения хода-
тайства эксперт-строитель вправе отказать-
ся от проведения натурного обследования.
2. Требования по технике безопасности 
при обследовании строительных конструкций
2.1. Лестницы, используемые при рабо-
те, должны прикрепляться к конструкциям 
и иметь элементы, исключающие смещение 
их с опоры. Уклон лестниц не должен пре-
вышать 60 °. Подмостки, настилы и другие 
приспособления для выполнения работ на 
высоте должны быть инвентарными и соот-
ветствовать техническим требованиям. На-
грузки на подмостки и настилы не должны 
превышать допустимых величин.
2.2. Переход через движущиеся устрой-
ства и оборудование (например, транспор-
теры) разрешается только в специально от-
веденных местах.
2.3. Если при предварительном обследо-
вании были выявлены части здания или от-
дельные конструкции, находящиеся в пред-
аварийном или аварийном состоянии, необ-
ходимо немедленно информировать об этом 
собственника объекта. При этом эксперт 
должен рекомендовать собственнику пре-
кратить эксплуатацию оборудования и вы-
вести людей из опасной зоны (при наличии 
очевидной угрозы обрушения конструкций), 
установить видимые в дневное и ночное вре-
мя предупредительные надписи по границе 
опасной зоны, указатели проходов и проез-
дов и укрепить и/или разобрать аварийные 
конструкции.
При обследовании конструкций, находя-
щихся в опасном или аварийном состоянии, 
при очевидной угрозе их обрушения экс-
перт-строитель вправе отказаться от про-
ведения натурного обследования этих кон-
струкций.
2.4. При подъеме и спуске эксперта-стро-
ителя с инструментом, диагностическим 
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оборудованием и аппаратурой по крутым 
или вертикальным лестницам не разреша-
ется одновременно находиться на лестнице 
другим людям. Опасная зона должна быть 
обозначена хорошо видимыми предупреди-
тельными знаками.
2.5. В зданиях и сооружениях с агрессив-
ными газовыми, твердыми или жидкими сре-
дами обследование конструкций необходи-
мо проводить только с использованием со-
ответствующих защитных средств и только 
комиссией экспертов-строителей в составе 
не менее трех человек, причем кто-то из них 
должен наблюдать за выполнением работ из 
безопасного места.
2.6. При необходимости вскрытия и/
или частичной разборки конструктивных 
элементов объекта исследования, отбора 
проб из них или рытья шурфов в них экс-
перты-строители до проведения натурного 
осмотра объекта заявляют органу или лицу, 
назначившему экспертизу, письменное хо-
датайство об обеспечении присутствия на 
месте осмотра должным образом обученных 
работников с необходимым инструментом и 
оборудованием для проведения указанных 
работ. В ходе их проведения эксперты-стро-
ители вправе указывать исполнителям место 
проведения работ, а также давать необходи-
мые рекомендации по методам безопасного 
проведения этих работ.
2.7. При вскрытии, частичной разбор-
ке, отборе проб для лабораторных анали-
зов должна быть обеспечена устойчивость 
конструкций и обследуемых частей зда-
ний.
2.8. Рытье шурфов в грунтах естествен-
ной влажности при отсутствии грунтовых вод 
и расположенных вблизи подземных соору-
жений может производиться без крепления 
грунтов на глубину не более:
– 1 м – в насыпных песчаных и гравели-
стых грунтах;
– 1,25 м – в супесях;
– 1,5 м – в суглинках и глинах;
– 2 м – особо плотных нескальных грунтах.
Грунт, вынутый из шурфов или траншей, 
следует размещать на расстоянии не менее 
0,5 м от их бровок.
2.9. При нахождении экспертов-строите-
лей на крыше они должны быть обеспечены 
предохранительными поясами. Работа на 
крыше разрешается после надежного закре-
пления предохранительных поясов. Осмотр 
и фотосъемку труднодоступных мест на кры-
ше рекомендуется производить с использо-
ванием квадрокоптеров (дронов).
2.10. При нахождении на крыше с уклоном 
более 20 °, а также при работе на краю кры-
ши при любых уклонах в случае отсутствия 
ограждения экспертов-строителей необхо-
димо обеспечить персональными стремян-
ками шириной не менее 0,3 м с нашитыми 
планками. Стремянки во время работы сле-
дует надежно закреплять.
2.11. Запрещается работать на крыше во 
время гололедицы, густого тумана, ветра си-
лой в 6 баллов и более, ливневого дождя и 
снегопада.
2.12. Работа в зоне источников тока или 
токоподводящих устройств разрешается 
только после их обесточивания.
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